
Test genomförd av brandkåren i Setesdal i Norge

En ytterdörr behandlades till en EI30 dörr med HW01
Det var inte optimala förhållanden under behandlingen.
Bara 3-5 grader på dagen, och ned till -8 under natten och färgen 
härdade därför inte helt innan övningen genomfördes.

Behandlingen gjordes eftersom Setesdal brandkår var mycket 
intresserade av att se detta i verkligheten.

Kommentarer från brandmännen både under brandförloppet och  
efter övningen, var IMPONERANDE!

Det fanns antydan till hål i dörren efter 27 min.
Men då hela byggnaden hade rasat ihop, stod fortfarande dörren 
och karmen kvar. Dessa var behandlade med 2 strykningar HW01 
samt de expanderande listerna



Branden startas



Dörren stängs



Full brand ut genom fönstret 
efter 3 minuter



Byggnaden fullständigt 
övertänd, dörren är fortfarande 
intakt, efter 15-18 minuter



Byggnaden har brunnit
i 20 minuter



Det är hål i dörren, det har 
gått 27-28 min.



Hål i dörren, men den står 
fortfarande, precis som 
karmen. Ca 28-30 min.


